
平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年
から

令和６年

＊・・・・・・・除去、除去解体を示す。

＊＊・・・・・囲い込み、封じ込め、閉鎖を示す。

＊＊＊・・・・・旧由比町施設、組織機構改正、所管替え等に伴う変更や改修による増減である。

１．静岡市吹付けアスベスト等使用公共建築物の経過報告

調査完了
391棟

静岡市公共建築物

1，014施設

図面調査

アスベスト含有可能性
建材の有無

有り 無し

アスベスト含有分析調査
基安化発第0622001号、基発第188号

アスベスト成分（クリソタイル、アモサイト、クロシドライ
ト）を含有する建材について、含有率が1重量％以上

の建材の有無

有り

1％超 1％以下

無し

アスベスト含有分析調査

ＪＩＳ Ａ 1481
アスベスト成分を含む建材について、含有率が0.1重

量％以上の建材の使用の有無の調査

有り
０．１％超

無し

令和５年度末までに除去解体等＊が完了していない施設80棟

対策完了

含有なし
333棟

含有あり
58棟

未対策施設

27棟

対策状況

囲い込み等＊＊

53棟

アスベスト含有再分析調査

基安化発第0206003号
ＪＩＳ Ａ 1481（改訂）

アスベスト成分（アクチノライト、アモサイト、アンソフィラ

イト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト）を含む建

材について、含有率が0.1重量％以上の建材の使用の

有無の調査

全対象数385棟（平成20年4月依頼当時）
↓

391棟（令和６年３月末現在）＊＊＊

再分析
調査状況

報告のあった
除去解体等＊

完了施設
（平成18年９月1日まで） ９棟
（平成19年１月10日まで）25棟
（平成20年３月31日まで） ８棟
（平成22年３月16日まで）12棟
（平成25年３月31日まで）20棟
（平成26年３月31日まで）６棟
（平成27年３月31日まで）３棟
（平成28年３月31日まで）１棟
（平成29年３月31日まで）１棟
（平成31年３月31日まで）４棟
（令和２年３月31日まで）１棟
（令和３年３月31日まで）０棟
（令和４年３月31日まで）２棟
（令和５年３月31日まで）３棟
（令和６年３月31日まで）１棟
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